


Číslo V/V Název Pořadí Rozváděč Napětí Označení DDC AI DI AO DO Kabel TypKabelu

900 Rozvaděč DMR2 999

10 DDC regulátor DDC1.1 DDC1.1

100 Modul 8AI/AO DDC1.2 DDC1.2

Analogové vstupy

101 AI1 Teplota prostoru m.č. 2.03 TC2.03 900 DDC1.2 Ni 1000 WS TC2.03 J-Y(St)Y 1x2x0,8

102 AI2 Teplota prostoru m.č. 2.04 TC2.04 900 DDC1.2 Ni 1000 WS TC2.04 J-Y(St)Y 1x2x0,8

103 AI3 Teplota prostoru m.č. 2.06 TC2.06 900 DDC1.2 Ni 1000 WS TC2.06 J-Y(St)Y 1x2x0,8

104 AI4 Teplota prostoru m.č. 2.07 TC2.07 900 DDC1.2 Ni 1000 WS TC2.07 J-Y(St)Y 1x2x0,8

105 AI5 Teplota prostoru m.č. 2.08 TC2.08 900 DDC1.2 Ni 1000 WS TC2.08 J-Y(St)Y 1x2x0,8

106 AI6 Teplota prostoru m.č. 2.09 TC2.09 900 DDC1.2 Ni 1000 WS TC2.09 J-Y(St)Y 1x2x0,8

107 AI7 Teplota prostoru m.č. 2.10 TC2.10.1 900 DDC1.2 Ni 1000 WS TC2.10.1 J-Y(St)Y 1x2x0,8

108 AI8 Teplota prostoru m.č. 2.10 TC2.10.2 900 DDC1.2 Ni 1000 WS TC2.10.2 J-Y(St)Y 1x2x0,8

-

-

110 Modul 8AI/AO DDC1.3 900 DDC1.3

Analogové vstupy

111 AI1 Teplota prostoru m.č. 2.12 TC2.12.1 900 DDC1.3 Ni 1000 WS TC2.12.1 J-Y(St)Y 1x2x0,8

112 AI2 Teplota prostoru m.č. 2.12 TC2.12.2 900 DDC1.3 Ni 1000 WS TC2.12.2 J-Y(St)Y 1x2x0,8

113 AI3 Rezerva 900 DDC1.3 rezerva

114 AI4 Rezerva 900 DDC1.3 rezerva

115 AI5 Rezerva 900 DDC1.3 rezerva

116 AI6 Rezerva 900 DDC1.3 rezerva

117 AI7 Rezerva 900 DDC1.3 rezerva

118 AI8 Rezerva 900 DDC1.3 rezerva

-

-

200 Modul 6DO DDC1.3 DDC1.4

Digitální výstupy

201 DO1 Termoventil m.č. 2.03 TV2.03 900 DDC1.3 24 V WS TV2.03 J-Y(St)Y 1x2x0,8

202 DO2 Termoventil m.č. 2.04 TV2.04 900 DDC1.3 24 V WS TV2.04 J-Y(St)Y 1x2x0,8



203 DO3 Termoventil m.č. 2.06 TV2.06 900 DDC1.3 24 V WS TV2.06 J-Y(St)Y 1x2x0,8

204 DO4 Termoventil m.č. 2.07 TV2.07 900 DDC1.3 24 V WS TV2.07 J-Y(St)Y 1x2x0,8

205 DO5 Termoventil m.č. 2.08 TV2.08 900 DDC1.3 24 V WS TV2.08 J-Y(St)Y 1x2x0,8

206 DO6 Termoventil m.č. 2.09 TV2.09 900 DDC1.3 24 V WS TV2.09 J-Y(St)Y 1x2x0,8

-

-

210 Modul 6DO DDC1.5

Digitální výstupy

211 DO1 Termoventil m.č. 2.10 TV2.10.1 900 DDC1.5 24 V WS TV2.10.1 J-Y(St)Y 1x2x0,8

212 DO2 Termoventil m.č. 2.10 TV2.10.2 900 DDC1.5 24 V WS TV2.10.2 J-Y(St)Y 1x2x0,8

213 DO3 Termoventil m.č. 2.12 TV2.12.1 900 DDC1.5 24 V WS TV2.12.1 J-Y(St)Y 1x2x0,8

214 DO4 Termoventil m.č. 2.12 TV2.12.2 900 DDC1.5 24 V WS TV2.12.2 J-Y(St)Y 1x2x0,8

215 DO5 Pohon oken m.č. 2.03 - dolů M2.03.1+M2.03.2 900 230 DDC1.5 24 V WL M2.03.1 CYKY-O 3x1,5

215 DO6 Pohon oken m.č. 2.03 - dolů M2.03.1+M2.03.2 900 230 DDC1.5 24 V WL M2.03.1

-

-

220 Modul 6DO DDC1.6 DDC1.6

Digitální výstupy

221 DO1 Pohon oken m.č. 2.04 - dolů M2.04 900 230 DDC1.6 24 V WL M2.04 CYKY-O 3x1,5

222 DO2 Pohon oken m.č. 2.04 - dolů M2.04 900 230 DDC1.6 24 V WL M2.04

223 DO3 Pohon oken m.č. 2.06 - dolů M2.06.1 900 230 DDC1.6 24 V WL M2.06.1 CYKY-O 3x1,5

224 DO4 Pohon oken m.č. 2.06 - dolů M2.06.1 900 230 DDC1.6 24 V WL M2.06.1

225 DO5 Pohon oken m.č. 2.06 - dolů M2.06.2 900 230 DDC1.6 24 V WL M2.06.2 CYKY-O 3x1,5

226 DO6 Pohon oken m.č. 2.06 - dolů M2.06.2 900 230 DDC1.6 24 V WL M2.06.2

-

-

230 Modul 6DO DDC1.7 DDC1.7

Digitální výstupy

231 DO1 Pohon oken m.č. 2.07 - dolů M2.07 900 230 DDC1.7 24 V WL M2.07 CYKY-O 3x1,5

232 DO2 Pohon oken m.č. 2.07 - dolů M2.07 900 230 DDC1.7 24 V WL M2.07

233 DO3 Pohon oken m.č. 2.08 - dolů M2.08 900 230 DDC1.7 24 V WL M2.08 CYKY-O 3x1,5



234 DO4 Pohon oken m.č. 2.08 - dolů M2.08 900 230 DDC1.7 24 V WL M2.08

235 DO5 Pohon oken m.č. 2.09 - dolů M2.09 900 230 DDC1.7 24 V WL M2.09 CYKY-O 3x1,5

236 DO6 Pohon oken m.č. 2.09 - dolů M2.09 900 230 DDC1.7 24 V WL M2.09

-

-

240 Modul 6DO DDC1.8 DDC1.8

Digitální výstupy

241 DO1 Pohon oken m.č. 2.10 - dolů M2.10 900 230 DDC1.8 24 V WL M2.10 CYKY-O 3x1,5

242 DO2 Pohon oken m.č. 2.10 - dolů M2.10 900 230 DDC1.8 24 V WL M2.10

243 DO3 Pohon oken m.č. 2.12 - dolů M2.12.1 900 DDC1.8 24 V WL M2.12.1 CYKY-O 3x1,5

244 DO4 Pohon oken m.č. 2.12 - dolů M2.12.1 900 DDC1.8 24 V WL M2.12.1

245 DO5 Pohon oken m.č. 2.12 - dolů M2.12.2 900 DDC1.8 24 V WL M2.12.2 CYKY-O 3x1,5

246 DO6 Pohon oken m.č. 2.12 - dolů M2.12.2 900 DDC1.8 24 V WL M2.12.2

-

-

300 Modul 16DI DDC1.9 900 DDC1.9

Digitální vstupy

301 DI1 Žaluziový spívač m.č. 2.03 - nahoru SA2.03 900 DDC1.9 1/0 WS SA2.03 J-Y(St)Y 2x2x0,8

302 DI2 Žaluziový spívač m.č. 2.02 - dolů SA2.03 900 DDC1.9 1/0 WS SA2.03

303 DI3 Žaluziový spívač m.č. 2.04 - nahoru SA2.04 900 DDC1.9 1/0 WS SA2.04 J-Y(St)Y 2x2x0,8

304 DI4 Žaluziový spívač m.č. 2.04 - dolů SA2.04 900 DDC1.9 1/0 WS SA2.04

305 DI5 Žaluziový spívač m.č. 2.06 - nahoru SA2.06.1 900 DDC1.9 1/0 WS SA2.06.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8

306 DI6 Žaluziový spívač m.č. 2.06 - dolů SA2.06.1 900 DDC1.9 1/0 WS SA2.06.1

307 DI7 Žaluziový spívač m.č. 2.06 - nahoru SA2.06.2 900 DDC1.9 1/0 WS SA2.06.2 J-Y(St)Y 2x2x0,8

308 DI8 Žaluziový spívač m.č. 2.06 - dolů SA2.06.2 900 DDC1.9 1/0 WS SA2.06.2

309 DI9 Žaluziový spívač m.č. 2.07 - nahoru SA2.07 900 DDC1.9 1/0 WS SA2.07 J-Y(St)Y 2x2x0,8

310 DI10 Žaluziový spívač m.č. 2.08 - dolů SA2.07 900 DDC1.9 1/0 WS SA2.07

311 DI11 Žaluziový spívač m.č. 2.08 - nahoru SA2.08 900 DDC1.9 1/0 WS SA2.08 J-Y(St)Y 2x2x0,8

312 DI12 Žaluziový spívač m.č. 2.08 - dolů SA2.08 900 DDC1.9 1/0 WS SA2.08

313 DI13 Žaluziový spívač m.č. 2.09 - nahoru SA2.09 900 DDC1.9 1/0 WS SA2.09 J-Y(St)Y 2x2x0,8

314 DI14 Žaluziový spívač m.č. 2.09 - dolů SA2.09 900 DDC1.9 1/0 WS SA2.09



315 DI15 Žaluziový spívač m.č. 2.10 - nahoru SA2.10 900 DDC1.9 1/0 WS SA2.10 J-Y(St)Y 2x2x0,8

316 DI16 Žaluziový spívač m.č. 2.10 - dolů SA2.10 900 DDC1.9 1/0 WS SA2.10

-

-

320 Modul 8DI DDC1.10 900 DDC1.10

Digitální vstupy

321 DI1 Žaluziový spívač m.č. 2.12 - nahoru SA2.12.1 900 DDC1.10 1/0 WS SA2.12.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8

322 DI2 Žaluziový spívač m.č. 2.12 - dolů SA2.12.1 900 DDC1.10 1/0 WS SA2.12.1

323 DI3 Žaluziový spívač m.č. 2.12 - nahoru SA2.12.2 900 DDC1.10 1/0 WS SA2.12.2 J-Y(St)Y 2x2x0,8

324 DI4 Žaluziový spívač m.č. 2.12 - dolů SA2.12.2 900 DDC1.10 1/0 WS SA2.12.2

325 DI5 Rezerva 900 DDC1.10 rezerva

326 DI6 Rezerva 900 DDC1.10 rezerva

327 DI7 Rezerva 900 DDC1.10 rezerva

328 DI8 Rezerva 900 DDC1.10 rezerva

-

-

901 Komunikace Modbas s fan-coily 900 WS Modbus J-Y(St)Y 2x2x0,8



Číslo V/V Název Pořadí Rozváděč Napětí Označení DDC AI DI AO DO Kabel TypKabelu

900 Rozvaděč DMR2 999

10 DDC regulátor DDC1.1 DDC1.1

100 Modul 8AI/AO DDC1.2 DDC1.2

Analogové vstupy

101 AI1 Teplota prostoru m.č. 2.03 TC2.03 900 DDC1.2 Ni 1000 WS TC2.03 J-Y(St)Y 1x2x0,8

102 AI2 Teplota prostoru m.č. 2.04 TC2.04 900 DDC1.2 Ni 1000 WS TC2.04 J-Y(St)Y 1x2x0,8

103 AI3 Teplota prostoru m.č. 2.06 TC2.06 900 DDC1.2 Ni 1000 WS TC2.06 J-Y(St)Y 1x2x0,8

104 AI4 Teplota prostoru m.č. 2.07 TC2.07 900 DDC1.2 Ni 1000 WS TC2.07 J-Y(St)Y 1x2x0,8

105 AI5 Teplota prostoru m.č. 2.08 TC2.08 900 DDC1.2 Ni 1000 WS TC2.08 J-Y(St)Y 1x2x0,8

106 AI6 Teplota prostoru m.č. 2.09 TC2.09 900 DDC1.2 Ni 1000 WS TC2.09 J-Y(St)Y 1x2x0,8

107 AI7 Teplota prostoru m.č. 2.10 TC2.10.1 900 DDC1.2 Ni 1000 WS TC2.10.1 J-Y(St)Y 1x2x0,8

108 AI8 Teplota prostoru m.č. 2.10 TC2.10.2 900 DDC1.2 Ni 1000 WS TC2.10.2 J-Y(St)Y 1x2x0,8

-

-

110 Modul 8AI/AO DDC1.3 900 DDC1.3

Analogové vstupy

111 AI1 Teplota prostoru m.č. 2.12 TC2.12.1 900 DDC1.3 Ni 1000 WS TC2.12.1 J-Y(St)Y 1x2x0,8

112 AI2 Teplota prostoru m.č. 2.12 TC2.12.2 900 DDC1.3 Ni 1000 WS TC2.12.2 J-Y(St)Y 1x2x0,8

113 AI3 Rezerva 900 DDC1.3 rezerva

114 AI4 Rezerva 900 DDC1.3 rezerva

115 AI5 Rezerva 900 DDC1.3 rezerva

116 AI6 Rezerva 900 DDC1.3 rezerva

117 AI7 Rezerva 900 DDC1.3 rezerva

118 AI8 Rezerva 900 DDC1.3 rezerva

-

-

200 Modul 6DO DDC1.3 DDC1.4

Digitální výstupy

201 DO1 Termoventil m.č. 2.03 TV2.03 900 DDC1.3 24 V WS TV2.03 J-Y(St)Y 1x2x0,8

202 DO2 Termoventil m.č. 2.04 TV2.04 900 DDC1.3 24 V WS TV2.04 J-Y(St)Y 1x2x0,8



203 DO3 Termoventil m.č. 2.06 TV2.06 900 DDC1.3 24 V WS TV2.06 J-Y(St)Y 1x2x0,8

204 DO4 Termoventil m.č. 2.07 TV2.07 900 DDC1.3 24 V WS TV2.07 J-Y(St)Y 1x2x0,8

205 DO5 Termoventil m.č. 2.08 TV2.08 900 DDC1.3 24 V WS TV2.08 J-Y(St)Y 1x2x0,8

206 DO6 Termoventil m.č. 2.09 TV2.09 900 DDC1.3 24 V WS TV2.09 J-Y(St)Y 1x2x0,8

-

-

210 Modul 6DO DDC1.5

Digitální výstupy

211 DO1 Termoventil m.č. 2.10 TV2.10.1 900 DDC1.5 24 V WS TV2.10.1 J-Y(St)Y 1x2x0,8

212 DO2 Termoventil m.č. 2.10 TV2.10.2 900 DDC1.5 24 V WS TV2.10.2 J-Y(St)Y 1x2x0,8

213 DO3 Termoventil m.č. 2.12 TV2.12.1 900 DDC1.5 24 V WS TV2.12.1 J-Y(St)Y 1x2x0,8

214 DO4 Termoventil m.č. 2.12 TV2.12.2 900 DDC1.5 24 V WS TV2.12.2 J-Y(St)Y 1x2x0,8

215 DO5 Pohon oken m.č. 2.03 - dolů M2.03.1+M2.03.2 900 230 DDC1.5 24 V WL M2.03.1 CYKY-O 3x1,5

215 DO6 Pohon oken m.č. 2.03 - dolů M2.03.1+M2.03.2 900 230 DDC1.5 24 V WL M2.03.1

-

-

220 Modul 6DO DDC1.6 DDC1.6

Digitální výstupy

221 DO1 Pohon oken m.č. 2.04 - dolů M2.04 900 230 DDC1.6 24 V WL M2.04 CYKY-O 3x1,5

222 DO2 Pohon oken m.č. 2.04 - dolů M2.04 900 230 DDC1.6 24 V WL M2.04

223 DO3 Pohon oken m.č. 2.06 - dolů M2.06.1 900 230 DDC1.6 24 V WL M2.06.1 CYKY-O 3x1,5

224 DO4 Pohon oken m.č. 2.06 - dolů M2.06.1 900 230 DDC1.6 24 V WL M2.06.1

225 DO5 Pohon oken m.č. 2.06 - dolů M2.06.2 900 230 DDC1.6 24 V WL M2.06.2 CYKY-O 3x1,5

226 DO6 Pohon oken m.č. 2.06 - dolů M2.06.2 900 230 DDC1.6 24 V WL M2.06.2

-

-

230 Modul 6DO DDC1.7 DDC1.7

Digitální výstupy

231 DO1 Pohon oken m.č. 2.07 - dolů M2.07 900 230 DDC1.7 24 V WL M2.07 CYKY-O 3x1,5

232 DO2 Pohon oken m.č. 2.07 - dolů M2.07 900 230 DDC1.7 24 V WL M2.07

233 DO3 Pohon oken m.č. 2.08 - dolů M2.08 900 230 DDC1.7 24 V WL M2.08 CYKY-O 3x1,5



234 DO4 Pohon oken m.č. 2.08 - dolů M2.08 900 230 DDC1.7 24 V WL M2.08

235 DO5 Pohon oken m.č. 2.09 - dolů M2.09 900 230 DDC1.7 24 V WL M2.09 CYKY-O 3x1,5

236 DO6 Pohon oken m.č. 2.09 - dolů M2.09 900 230 DDC1.7 24 V WL M2.09

-

-

240 Modul 6DO DDC1.8 DDC1.8

Digitální výstupy

241 DO1 Pohon oken m.č. 2.10 - dolů M2.10 900 230 DDC1.8 24 V WL M2.10 CYKY-O 3x1,5

242 DO2 Pohon oken m.č. 2.10 - dolů M2.10 900 230 DDC1.8 24 V WL M2.10

243 DO3 Pohon oken m.č. 2.12 - dolů M2.12.1 900 DDC1.8 24 V WL M2.12.1 CYKY-O 3x1,5

244 DO4 Pohon oken m.č. 2.12 - dolů M2.12.1 900 DDC1.8 24 V WL M2.12.1

245 DO5 Pohon oken m.č. 2.12 - dolů M2.12.2 900 DDC1.8 24 V WL M2.12.2 CYKY-O 3x1,5

246 DO6 Pohon oken m.č. 2.12 - dolů M2.12.2 900 DDC1.8 24 V WL M2.12.2

-

-

300 Modul 16DI DDC1.9 900 DDC1.9

Digitální vstupy

301 DI1 Žaluziový spívač m.č. 2.03 - nahoru SA2.03 900 DDC1.9 1/0 WS SA2.03 J-Y(St)Y 2x2x0,8

302 DI2 Žaluziový spívač m.č. 2.02 - dolů SA2.03 900 DDC1.9 1/0 WS SA2.03

303 DI3 Žaluziový spívač m.č. 2.04 - nahoru SA2.04 900 DDC1.9 1/0 WS SA2.04 J-Y(St)Y 2x2x0,8

304 DI4 Žaluziový spívač m.č. 2.04 - dolů SA2.04 900 DDC1.9 1/0 WS SA2.04

305 DI5 Žaluziový spívač m.č. 2.06 - nahoru SA2.06.1 900 DDC1.9 1/0 WS SA2.06.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8

306 DI6 Žaluziový spívač m.č. 2.06 - dolů SA2.06.1 900 DDC1.9 1/0 WS SA2.06.1

307 DI7 Žaluziový spívač m.č. 2.06 - nahoru SA2.06.2 900 DDC1.9 1/0 WS SA2.06.2 J-Y(St)Y 2x2x0,8

308 DI8 Žaluziový spívač m.č. 2.06 - dolů SA2.06.2 900 DDC1.9 1/0 WS SA2.06.2

309 DI9 Žaluziový spívač m.č. 2.07 - nahoru SA2.07 900 DDC1.9 1/0 WS SA2.07 J-Y(St)Y 2x2x0,8

310 DI10 Žaluziový spívač m.č. 2.08 - dolů SA2.07 900 DDC1.9 1/0 WS SA2.07

311 DI11 Žaluziový spívač m.č. 2.08 - nahoru SA2.08 900 DDC1.9 1/0 WS SA2.08 J-Y(St)Y 2x2x0,8

312 DI12 Žaluziový spívač m.č. 2.08 - dolů SA2.08 900 DDC1.9 1/0 WS SA2.08

313 DI13 Žaluziový spívač m.č. 2.09 - nahoru SA2.09 900 DDC1.9 1/0 WS SA2.09 J-Y(St)Y 2x2x0,8

314 DI14 Žaluziový spívač m.č. 2.09 - dolů SA2.09 900 DDC1.9 1/0 WS SA2.09



315 DI15 Žaluziový spívač m.č. 2.10 - nahoru SA2.10 900 DDC1.9 1/0 WS SA2.10 J-Y(St)Y 2x2x0,8

316 DI16 Žaluziový spívač m.č. 2.10 - dolů SA2.10 900 DDC1.9 1/0 WS SA2.10

-

-

320 Modul 8DI DDC1.10 900 DDC1.10

Digitální vstupy

321 DI1 Žaluziový spívač m.č. 2.12 - nahoru SA2.12.1 900 DDC1.10 1/0 WS SA2.12.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8

322 DI2 Žaluziový spívač m.č. 2.12 - dolů SA2.12.1 900 DDC1.10 1/0 WS SA2.12.1

323 DI3 Žaluziový spívač m.č. 2.12 - nahoru SA2.12.2 900 DDC1.10 1/0 WS SA2.12.2 J-Y(St)Y 2x2x0,8

324 DI4 Žaluziový spívač m.č. 2.12 - dolů SA2.12.2 900 DDC1.10 1/0 WS SA2.12.2

325 DI5 Rezerva 900 DDC1.10 rezerva

326 DI6 Rezerva 900 DDC1.10 rezerva

327 DI7 Rezerva 900 DDC1.10 rezerva

328 DI8 Rezerva 900 DDC1.10 rezerva

-

-

901 Komunikace Modbas s fan-coily 900 WS Modbus J-Y(St)Y 2x2x0,8


