VYSVETLENI A DOPLNEN{ ZADAVACI DOKUMENTACE ZE DNE 22. 01. 2020

v souladu s § 98 a § 99 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, v platném znéni
(dale jen ,,zakon*)

Zadavatel:
Vysoka Skola banska — Technicka univerzita Ostrava
se sidlem 17. listopadu 2172/15,708 00 Ostrava — Poruba
pravni forma zadavatele: vefejna vysoka skola podle zékona ¢. 111/1998 Sb.
1C:61989100
Néazev veiejné zakazky

Zatepleni budovy menzy

Na zakladé€ pozadavku dodavateli o vysvétleni zadavaci dokumentace k vySe uvedené veiejné zakazce,
zadavané v otevieném podlimitnim, evidenéni ¢islo ve Véstniku vetejnych zakazek Z2020-000014,
uvetejiiuje zadavatel uplné znéni Zadosti véetné odpovedi.

Dotaz ¢. 1 ze dne 17. 1. 2020:

Zadame o blizi specifikaci pol. €. 255 rozpoétu (M+D Kovovy napis pfichyceny na fasadé) — rozméry
pismen, material, barva, osvétleni.

Odpovéd’ na dotaz ¢é. 1 ze dne 17. 1. 2020:

- Nerezovy napis s komaxitem

- nerez plech osazen do hloubky 130mm

- napis osazen na hlinik.konstrukci, barva dle fasady

- barva napisu ¢erna bez osvétleni

- velikost pisma cca ,, MENZA C.«-300mm,,VSB* - 500mm ,,5“ - 1000mm

- viz vykres ¢.112 Pohledy

Dotazy €. 2 ze dne 17. 1. 2020:

1) Zadame o blizsi specifikaci prvku H27 — Kovovy napis pfichyceny na fasadé alucobondu.
V dokumentaci chybi tidaje o rozmérech, povrchové tiprave, tloust’ce materialu atd.

2) Zadame o uvedeni poZarni odolnosti fasadniho obkladu alucobond. Jedné se o typ
ALUCOBOND PLUS s poZarni odolnosti B — s1, d0, is = 0,00 mm/min nebo
ALUCOBOND A2 s poZarni odolnosti A2 —s1, d0, is = 0,00 mm/min?

3) Ve vykazu vymér jsme nedohledali polozky pro vybourani oken ve 3.NP. Jedna se o okna velikosti
3,6x3 m a 2,4x2,4 m a o plastova okna velikosti 2,4x2,4 m. Dle naseho nazoru v polozce ¢. 90 chybi
vymery pro okna 3,6x3 m a 2,4x2,4 m v 3. NP a v polozce €. 94 chybi vyméry pro okna 2,4x2,4 m v 3.
NP.

4) Ve vykazu vymér jsme nedohledali polozky pro vybourani a likvidaci boletickych panelil. Je zde
pouze demontéz oken, nikoliv dilct mezi okny.




Odpovéd’ na dotazy €. 2 ze dne 17. 1. 2020:

1) Zadavatel na dotaz odpovédél v odpovédi na dotaz &. 1 ze dne 17. 1. 2020 na piedeslé strané.

2) Pozadovana tiida reakce na oheti skladby panelu obkladu ALUCOBOND je A2. Tuto informaci
zadavatel uvetejnil na profilu zadavatele ve verejné zakazce ve ,,Vysvétleni zadavaci dokumentace ze
dne 14. 1. 2020“.

3) Zadavatel predklada novy rozpocet, ve kterém byly upraveny polozky ¢. 89, 90, 91, 316 (nova
poloZka), 92, 94, 115.

4) V novém rozpoétu je v polozkach upraven pocet bouranych oken (3.NP) a je upraveno mnozstvi
odvozu suti a poplatki (boletické panely).

Dotaz ze dne 20. 1. 2020:

My

Zadame o blizsi specifikaci polozky z Tabulky zame&nickych vyrobki Z18 a Z23 (venkovni Zaluzie).
Jaké bude ovladani venkovnich Zaluzii ? Kde budu na fasadé umistény Zzaluzie Z23 ?

Odpovéd’ na dotaz ze dne 20. 1. 2020:

Zamecnické vyrobky Z18 a Z23 — (venkovni Zaluzie) budou s ru¢nim nastavenim z venkovni strany a
jsou uvedeny na vykrese ¢.104b — 1.NP v misté rampy, jsou umistény pod okny a na vykrese jsou
oznaceny Z (je mozné provést repliku stavajicich zaluzii).

Dotazy ze dne 21. 1. 2020:

1) Zadame zadavatele o zaslani specifikace fasadniho napisu s oznaéenim H27 — rozméry, materialové
provedeni, jaké osvétleni, barva, systém osvétleni.

2) V rozpoctu jsme nenalezli poloZku pro demontdZ boletického panelu z fasady objektu, prosim o
vysvétleni, kde se polozka nachazi, popt. jak nacenit.

Odpovéd’ na dotazy ze dne 21. 1. 2020:

1) Zadavatel na dotaz odpovédel v odpovédi na dotaz €. 1 ze dne 17. 1. 2020 na piedeslé strané.

2) Zadavatel ptedklada novy rozpocet, ve kterém byly upraveny polozky ¢. 89, 90, 91, 316 (nova
poloZzka), 92, 94, 115. V novém rozpoétu je v poloZzkach upraven pocet bouranych oken (3.NP) a je
upraveno mnozstvi odvozu suti a poplatki (boletické panely).

Ptiloha: Novy vykaz vymér ze dne 22. 1. 2020

V Ostravé dne 22. 1. 2020

Vysoka $kola banska — Technické univerzita Ostrava
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