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Teplota = 20°C
Vlhkost = nedefinováno
Množství přív.vzduchu = 120 m³/hod
Množství odt.vzduchu = 120 m³/hod
Přetlak =  0 Pa (rovnotlak)
Třída čistoty = nedefinováno

4.09 - FMT
LABORATOŘ TEPELNĚ
TECHN. MĚŘENÍ
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